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Untersuchungsbericht Trinkwasser, Auftrag 21-02183

Auftraggeber: Gemeinde Strengelbach, Wasserversorgung - SGB1/ 30216
Probenahmegrund, Mikrobiologische Kontrolle nach Wasserkammersanierung Reservoir
Untersuchungsantrag: Schutzagerten

Untersuchungs- Mikrobiologie

schwerpunkte:

Probeneingang: 27.05.2021

Untersuchungs- 27.05.2021 - 31.05.2021

zeitraum:

Befunde

Die Probe ergab einen einwandfreien Befund.

Die Beurteilung der Probe bezieht sich auf die vorgesehene Verwendung.

Massnahmen

Trinkwasserinspektor Herr C. Brandli hat Herrn M. Wilhelm am 31.05.2021 telefonische tber die
Untersuchungsergebnisse informiert und der Wiederinbetriebnahme der sanierten Wasserkammer
zugestimmt,

Freundliche Grisse

Irina Nlaesch
Sektionsleiterin Trink- und Badewasser

Beilage
* Rechnung

Kopie
« Herr Bruno Withrich, Strengelbacherstrasse 7, 4805 Brittnau
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Erhebungsdaten und Untersuchungsergebnisse

Erhebungsdaten (erhoben durch Kunde, Externe)

Proben erhoben am: 27.05.2021
Probenahme durch: Martin Wilhelm
Letzte starkere vor 3 bis 7 Tagen
Regenfalle:

Niederschlags- 7

menge [mm]:

Niederschlagsmessort: Strengelbach

Untersuchte Proben

Proben-Nr. Probenbeschreibung Verwendung

21-02183-001 Reservoir Schitzagerten, Entnahmeleitung, Probenhahn - bei CN in Abkiarung
Drucksondenleitung

Vor Ort gemessene

&
Parameter Res. o
Schiitzagerten %

5 &

21-02183-001 g ¢

EﬁV&sser’temperatur 9.6 ext 0:5-25

ext. = Messwert wurden nicht durch das AVS bestimmt.

O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich gemass technischen Regelwerken oder international anerkannten
Leitlinien

Mikrobiologische

h
Untersuchungs- Res. e
ergebnisse Schiitzagerten 2
52
21-02183-001 g ¢
Aerobe mesophile Keime H =300
[KBE/mI] 15
Enterokokken H=nn
[KBE/100 ml] nn
Escherichia coli H=nn
[KBE/100 ml] nn

nn = nicht nachweisbar

H = Hochstwert / Mindestanforderung geméss Verordnung des EDI tiber Trinkwasser sowie Wasser in
dffentlich zuganglichen Badern und Duschaniagen (TBDV)

Einzelheiten zu den Untersuchungen kénnen auf Anfrage eingesehen werden. Die angewendete Entscheidungsregel zur
Beurteilung der Konformitét ist auf unserer Homepage unter der Rubrik Lebensmittelkontrolle, Lebensmitteluntersuchungen
abrufbar. Es ist nicht gestattet, den Inhalt der Untersuchungsberichte auszugsweise zu verwenden. Sofern nicht anders
vermerkt, wurden die Analysen in unserem Labor am Kunsthausweg 24, 5000 Aarau durchgefiihrt. Die Ergebnisse beziehen
sich auf die gepriiften Proben. Die korrekte Probenahme ist eine Grundvoraussetzung fir aussagekréftige Laboranalysen. Bei
Proben, welche nicht durch Mitarbeitende unserer Amtsstelle erhoben wurden, liegt die fachgerechte Durchfiihrung der
Probenahme in der Verantwortung des Auftraggebers. Die Proben wurden wie erhalten untersucht.



